
Bilaga 1. Riskbedömning inklusive bedömningskriterier

Bedömningskriterier för riskanalys

Sannolikhet

1. Mycket låg sannolikhet
* Händelsen har inte inträffat förut och den bedöms inte hända inom en överskådlig framtid (>50år).
2. Låg sannolikhet
* Händelsen kan inträffa någon enstaka gång. Det finns kända fall av händelsen och den kan kanske förväntas 
hända en gång inom 10 år.
3. Måttlig sannolikhet
* Sådana händelser är kända för att kunna inträffa och de kan kanske förväntas inträffa inom en två-årsperiod.

4. Hög sannolikhet
* Sådana händelser är kända för att kunna inträffa och de kan kanske förväntas inträffa i storleksordningen en 
gång per år
5. Mycket hög sannolikhet
* Vi vet att detta kommer att hända och händelsen kan inträffa flera gånger per år

Konsekvens för omgivande verksamheter

1. Försumbar
* Ingen fysisk skada på tredje person.
* Ingen påverkan på förtroende och varumärke.
* Ingen negativ medieuppmärksamhet för området.
* Försumbara ekonomiska konsekvenser för omkringliggande verksamheter.
* Medför ingen risk för otrygghet i området.
* Alla omkringliggande verksamheter kan fortgå som normalt.
2. Måttlig
* Begränsade skador på tredje person
* Begränsad påverkan på förtroende och varumärke.
* Viss negativ medieuppmärksamhet för området.
* Viss ekonomisk konsekvens för omkringliggande verksamheter.
* Medför viss risk för otrygghet i området.
* Omkringliggande verksamheter kan fortgå med eventuella mindre störningar. 
3. Betydlig
Skador på tredje person
Skador på förtroende och varumärke.
* Negativ medieuppmärksamhet för området.
* Betydande ekonomisk konsekvens för omkringliggande verksamheter.
* Betydande risk för otrygghet i området.
* Omkringliggande verksamheter kan fortgå med vissa störningar eller anpassningar.
4. Stor
* Allvarliga skador på tredje person
* Allvarliga skador på förtroende och varumärke.
* Stor negativ medieuppmärksamhet för området.
* Stor ekonomisk konsekvens för omkringliggande verksamheter.
* Skapar otrygghet i området.
* Omkringliggande verksamheter påverkas och kan behöva stängas/avbrytas temporärt.
5. Mycket stor
* Fara för liv och hälsa på tredje person.
* Mycket stor påverkan på förtroende och varumärke.
* Mycket stor negativ medieuppmärksamhet för området.
* Mycket stor ekonomisk konsekvens för omkringliggande verksamheter.
* Skapar stor otrygghet i området.
* Upphörande av omkringliggande verksamheter/evakuering under lång tid.
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Ökar risken pga det utbyggda verket (jmf med nuvarande verk)

Oberoende
Marginellt/något ökad risk
Måttligt ökad risk
Stor ökad risk
Mycket stor ökad risk

Bedömd risknivå efter åtgärd

Ingen
Låg
Måttlig
Hög
Mycket hög
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Nr Riskhändelse med påverkan på omgivning (verksamhet och/eller individ) Sannol
ikhet                 
S1-5

Konse
kvens                
K1-5

Risknivå - 
INGEN/LÅG/ 
MÅTTLIG/ 
HÖG/ MKT 
HÖG/EXTRAOR
DINÄR 
HÄNDELSE

Förebyggande åtgärd (vidtagna och planerade) Bedömd 
risknivå efter 
åtgärd 
INGEN/LÅG/ 
MÅTTLIG/HÖG/
MKT HÖG

Ökar risken pga det utbyggda verket (jmf med 
nuvarande verk)
Grå=Oberoende
Grön= marginellt/något ökad risk
Gul= Måttligt ökad risk
Orange=Stor ökad risk
Röd= Mycket stor ökad risk

Kommentar till bedömning

1 Normaltid, olyckshändelser, icke-antagonistiska hot 
1.1 Ökad risk för trafikolycka med anledning av mer trafik till/från 

verksamheten, planerad utökning av personalstyrka är 4 personer. 
2 4 Måttlig * Ombyggnad av infart/anslutning mot Edith Södergrans gata, för 

förbättrat skydd av oskyddade trafikanter enligt "TRAFIKUTREDNING OCH 
PROJEKTERING UTFART VATTENVERK GRÄNBY, UPPSALA" (Sigma Civil)

Måttlig Försumbar påverkan på trafikmängd enligt 
trafikutredning: "TRAFIKUTREDNING OCH 
PROJEKTERING UTFART VATTENVERK GRÄNBY, 
UPPSALA, SIGMA 2024-06-26".
Förbättring av infart skulle skett oavsett utbyggnad 
av verket.

Hastighetsbegränsning förbi infart till vattenverk är 40 km/h. 
Inga upplevda trafikproblem i nuläget pga. vattenverket. Trafikmängd kan komma att öka 
med anledning av utveckling av omkringliggande områden (idrott, skola, handel) men är 
oberoende av om vattenverket byggs ut eller ej.
God redundans på vägar generellt i området. Alternativa vägar finns även om infarten mot 
vattenverket blir avspärrrad. Ej känt som olycksdrabbat område. 

1.2 Generell risk för utsläpp av kemikalier i närområdet i samband med 
trafikolyckor med kemikalietransporter till och från verket, hälsopåverkan

1 2 Måttlig Måttlig Ja, i och med ökat antal transporter men risknivå 
bedöms ändå låg. Längsta sträckan av transporten 
är oberoende av verkets placering.

Inga kända tidigare händelser i närområdet som orsakats av transporter till vattenverket.
Ej känt som olycksdrabbat område. Låg hastighet vid verkets infart. En trafikolycka med 
kemikalietransport orsakar inte alltid kemikalieutsläpp. 
God redundans på vägar generellt i området. Alternativa vägar finns även om infart mot 
vattenverket blir avspärrrad under saneringsarbete.

1.3 Generell risk för utsläpp av kemikalier i närområdet i samband med 
trafikolyckor med kemikalietransporter till och från verket, miljöpåverkan

1 2 Måttlig Måttlig Ja, i och med ökat antal transporter men risknivå 
bedöms ändå låg. Längsta sträckan av transporten 
är oberoende av verkets placering.

Inga kända tidigare händelser i närområdet som orsakats av transporter till vattenverket.
Ej känt som olycksdrabbat område. Låg hastighet vid verkets infart. En trafikolycka med 
kemikalietransport orsakar inte alltid kemikalieutsläpp. 
God redundans på vägar generellt i området. Alternativa vägar finns även om infart mot 
vattenverket blir avspärrrad under saneringsarbete. Närområdet ligger utanför 
vattenskyddsområden och inga utpekade naturvärden har identifierats i området (enligt 
lokaliseringsutredning i rapport "Utveckling av Uppsala stads dricksvattenförsörjning 2022-
2050", Norconsult).

1.4 Tillfälligt dålig lukt i samband med leverans av saltsyra då övertryck som 
kan innehålla rester av saltsyra behöver släppas ut från trycksatt lastbil 
efter avslutad leverans. 

5 1 Måttlig * Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
* Avstånd till närliggande verksamheter medför utspädning.

Måttlig Ja, i och med ökat antal leveranser. Konsekvens 
bedöms fortsatt låg.

Tillfälligt utsläpp under kort tid med stor utspädning i luft, bedöms ej skapa risk för 
omgivning. Inga klagomål hittills för leveranser till nuvarande verk. Leverans sker i nuläget 1 
gång per månad.

1.5 Slang mot silo lossnar vid leverans av kalk, orsakar dammoln. 3 1 Låg * Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
* Avstånd till närliggande verksamheter medför utspädning.

Låg Nej, kalk kommer ej användas i nya verket. Samma 
risk kvarstår för befintliga verket.

Leverans sker under övervakning, upptäcks snabbt och  kan avbrytas/åtgärdas. Två tidigare 
händelser i befintligt verk, dammoln har ej nått utanför stängslet (påverkat omgivningen). 
Mindre utsläpp av kalk i naturen är generellt sett inte skadligt. 

1.6 Utsläpp av diesel, bensin, HVO, biogas i samband med leverans, hälsa 
och/eller miljöpåverkan för omgivning

2 1 Låg * Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av drivmedel skall iakttas. 
Kontinuerligt riskhanteringsarbete inom Uppsala Vattens verksamhet.

* Avstånd till närliggande verksamheter.

Låg Risk ökar med ökad storlek på verk då större 
volymer behövs. Fortsatt låg risk.

Inga incidenter i samband med lossning till befintligt verk. Utspädningseffekt minskar risk för 
hälsopåverkan i omgivning. Lossning sker övervakat av personal. Ev. olyckor kan upptäckas 
och åtgärdas snabbt (kortvarigt begränsat utsläpp).
Främst miljöpåverkan inom vattenverkets område som ligger utanför vattenskyddsområden 
och inga utpekade naturvärden har identifierats i området (enligt lokaliseringsutredning i 
rapport "Utveckling av Uppsala stads dricksvattenförsörjning 2022-2050", Norcosult).

1.7 Övriga kemikalieutsläpp vid lossning, hälsa och/eller miljöpåverkan för 
omgivningen

2 1 Låg * Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av drivmedel skall iakttas. 
Kontinuerligt riskhanteringsarbete inom Uppsala Vattens verksamhet.

* Avstånd till närliggande verksamheter.

Låg Fler leveranser, tillkomst av fler kemikalier. Inga incidenter i samband med lossning till befintligt verk. Utspädningseffekt minskar risk för 
hälsopåverkan i omgivning. Lossning sker övervakat av personal. Ev. olyckor kan upptäckas 
och åtgärdas snabbt (kortvarigt begränsat utsläpp).
Främst miljöpåverkan inom vattenverkets område som ligger utanför vattenskyddsområden 
och inga utpekade naturvärden har identifierats i området (enligt lokaliseringsutredning i 
rapport "Utveckling av Uppsala stads dricksvattenförsörjning 2022-2050", Norcosult).

1.9 Tillfälligt utsläpp av avgaser samt högre ljud från anläggning i samband 
med provkörning av reservkraft.

5 1 Måttlig * Avstånd till närliggande verksamheter. Måttlig Ökar pga dubbla verk. Begränsad tid för 
provkörning. Fortsatt låg konsekvens för 
omgivningen.

Testkörs ca 30 min 1 ggr per månad, inga klagomål har kommit i samband med testkörning i 
befintligt verk. 

1.10 Mindre brand uppstår i vattenverket 2 1 Låg * Larmsystem, bevakning, byggnation enligt gällande byggregler avseende 
brand. Utbildning av personal.
* Insatsplan/behörighet för brandförsvaret till anläggningen för att snabbt 
kunna brandbekämpa. 

Låg Något större med anledning av större verksamhet. 
Vattenverk är inte i sig riskobjekt för uppkomst av 
bränder. Endast mindre ökning av personal (ökad 
risk för uppkomst av bränder maa antal elbilar, 
större personalkök). 

Konsekvensbedömning satt utifrån närområdets påverkan. Omgivningen kommer sannolikt 
inte märka av att en mindre brand inträffat på verket. 
En brödrost har föranlett utryckning en gång tidigare (ej brand), inga andra tidigare 
brandhändelser i befintligt verk.

1.11 Större brand uppstår i vattenverket, trolig omgivningspåverkan: VMA - 
stäng fönster och dörrar, eventuellt utrymning av närområdet. Påverkan < 
1 dygn. 

1 4 Måttlig * Larmsystem, bevakning, byggnation enligt gällande byggregler avseende 
brand. Utbildning av personal.
* Säkerställ åtkomst till brandvatten i området, glest med BP i nuläget. 
Alternativt sätt upp vattenkiosk.
* Insatsplan/behörighet för brandförsvaret till anläggningen för att snabbt 
kunna brandbekämpa. 

Måttlig Något större med anledning av större verksamhet. 
Vattenverk är inte i sig riskobjekt för uppkomst av 
bränder. Endast mindre ökning av personal (ökad 
risk för uppkomst av bränder maa antal elbilar, 
större personalkök). 

Konsekvensbedömning satt utifrån närområdets påverkan. Påverkan på vattenproduktionen 
kan vara mycket stor. 
Risk för branduppkomst i verket pga spridning från omkringliggande mark till vattenverket 
bedöms inte vara så stor. 

1.13 Bräddning från lågreservoar (ut på cykelväg) om dagvattensystemet ej 
fungerar korrekt.  

2 1 Låg * Bräddsystem för nytt verk utformas för att minska risken. Låg Fortsatt låg risk. Har hänt i befintligt verk. Åtgärd på vattenlås utförd. Utsläpp av rent vatten orsakar inga 
hälsoeffekter. Om det inträffar vid minusgrader riskerar isbildning ske. Kan dock upptäckas 
och åtgärdas snabbt.
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Nr Riskhändelse med påverkan på omgivning (verksamhet och/eller individ) Sannol
ikhet                 
S1-5

Konse
kvens                
K1-5

Risknivå - 
INGEN/LÅG/ 
MÅTTLIG/ 
HÖG/ MKT 
HÖG/EXTRAOR
DINÄR 
HÄNDELSE

Förebyggande åtgärd (vidtagna och planerade) Bedömd 
risknivå efter 
åtgärd 
INGEN/LÅG/ 
MÅTTLIG/HÖG/
MKT HÖG

Ökar risken pga det utbyggda verket (jmf med 
nuvarande verk)
Grå=Oberoende
Grön= marginellt/något ökad risk
Gul= Måttligt ökad risk
Orange=Stor ökad risk
Röd= Mycket stor ökad risk

Kommentar till bedömning

2 Antagonistiska hot (ej främmande makt)
2.1 Intrång på området innanför stängsel men utom byggnaden (samt 

eventuellt stöld, klotter, sabotage), kan medföra otrygghet i området samt 
negativ mediauppmärksamhet.  

2 2 Måttlig * Området är instängslat (även taggtråd och underkrypningsskydd), 
behöver behörighet för att komma in.  
* Kameraövervakning ska införas.
* Sluss för fordon kommer att byggas. 
* Belyst område. 
* Säkerhetsrutiner ses över regelbundet inom säkerhetsskyddsarbete.
* Inga stöldbegärliga lager på innergård. 
* Vattenverket är bemannat (dagtid).
* Följ framtagen "Rutin för skydd av egendom",  UVADOK-00026-11.

Måttlig Försumbar påverkan pga utbyggnad av verket. 
Tillkommande omkringliggande verksamhet med 
organiserad idrott, rekreation och mycket 
människor i rörelse i området skulle kunna inbjuda 
till mer "spontansabotage" men ses hellre positivt i 
förebyggande brottssyfte (upptäcker avvikelser).

Konsekvensbedömning satt utifrån närområdets påverkan. Påverkan på vattenverkets 
produktion och mediauppmärksamhet kan vara större men är då oberoende av verkets 
placering. 
Inga tidigare intrångshändelser i befintligt verk. Ej heller haft problem med sabotage. På 
ostängslade objekt har man haft klotterproblem, enstaka sabotage vilket tyder på att 
instängsling ger ett bra skydd mot denna typ av händelse. 

2.2 Intrång i verket (samt eventuellt stöld, klotter, sabotage), kan medföra 
otrygghet i området samt negativ mediauppmärksamhet. 

2 3 Måttlig Se 2.1 Måttlig Se 2.1 Se 2.1

2.3 Gängkriminalitet i området, sprängningar mot verket orsakar skador och 
otrygghet i området samt negativ mediauppmärksamhet. 

1 4 Måttlig * Områdesskydd enligt 2.1. 

* Kommunen har upprättat en Handlingsplan för Gränby, 
Kvarngärdet och Löten 2024 -2030 där ett delmål är att arbeta för ökad 
trygghet och brottsförebyggande

Måttlig Försumbart högre. Större verk=potentiellt större 
konsekvens vilket kan öka sannolikheten något för 
attentat. Vattenverket är sannolikt ej måltavla för 
denna typ av händelse.

Inga tidigare händelser mot verket. Attentat som skett i området har skett i 
bostadsområden. Vattenverk eller omkringliggande handelsområden har ej varit måltavla.

2.4 Anlagd brand i vattenverket, trolig omgivningspåverkan: VMA - stäng 
fönster och dörrar, eventuellt utrymning av närområdet. Påverkan < 1 
dygn. 

1 4 Måttlig * Larmsystem, bevakning, byggnation enligt gällande byggregler avseende 
brand. Utbildning av personal.
* Säkerställ åtkomst till brandvatten i området, glest med BP i nuläget. 
Alternativt sätt upp vattenkiosk.
* Insatsplan/behörighet för brandförsvaret till anläggningen för att snabbt 
kunna brandbekämpa. 

Måttlig Något större med anledning av större verksamhet 
vilket kan öka motivet. 

Konsekvensbedömning satt utifrån närområdets påverkan. Påverkan på vattenproduktionen 
kan vara mycket stor.  
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Nr Riskhändelse med påverkan på omgivning (verksamhet och/eller individ) Sannol
ikhet                 
S1-5

Konse
kvens                
K1-5

Risknivå - 
INGEN/LÅG/ 
MÅTTLIG/ 
HÖG/ MKT 
HÖG/EXTRAOR
DINÄR 
HÄNDELSE

Förebyggande åtgärd (vidtagna och planerade) Bedömd 
risknivå efter 
åtgärd 
INGEN/LÅG/ 
MÅTTLIG/HÖG/
MKT HÖG

Ökar risken pga det utbyggda verket (jmf med 
nuvarande verk)
Grå=Oberoende
Grön= marginellt/något ökad risk
Gul= Måttligt ökad risk
Orange=Stor ökad risk
Röd= Mycket stor ökad risk

Kommentar till bedömning

3 Antagonistiska hot av främmande makt
GRÄZON

3.1 Främmande makt gör intrång på området innanför stängsel men utom 
byggnaden (samt eventuellt stöld, klotter, sabotage), kan medföra 
otrygghet i området samt negativ mediauppmärksamhet.   

2 3 Måttlig * Vattenverket är och (förblir med utbyggnad) ett skyddsobjekt. Bevakning 
kan kompletteras med vakter. Polisen/SÄPO har uppgifter kring 
skyddsobjekt.

Måttlig Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

Målbild är troligen primärt att slå ut/störa produktionen, inte att störa omgivningen. Inga 
kända incidenter hittills.
Konsekvens för vattenproduktionen är väsentligt högre.

3.2 Främmande makt gör intrång i verket (samt eventuellt stöld, klotter, 
sabotage), kan medföra otrygghet i området samt negativ 
mediauppmärksamhet. 

1 4 Måttlig Se 3.1 Måttlig Se 3.1 Se 3.1

3.3 Hot om sabotage från främmande makt skapar otrygghet i området, kan 
medföra behov av nedstängning av omkringliggande verksamheter 
tillfälligt samt negativ mediauppmärksamhet. 

1 4 Måttlig * Larm och bevakning av verket finns. 
* Vattenverket är och (förblir med utbyggnad) ett skyddsobjekt. Bevakning 
kan kompletteras med vakter. Polisen/SÄPO har uppgifter kring 
skyddsobjekt.
* Kontinuerligt arbete inom Uppsala Vatten med säkerhetsskydd.

Måttlig Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

Hot behöver inte nödvändigtvis realiseras. Kan också vara hot om tex cyberattacker som ej 
påverkar vattenverkets omkringliggande närområde (påverkas enbart av verkställda fysiska 
hot). 

3.4 Underrättelseverksamhet (spionage med drönare, spioner, bevakning av 
område eller liknande) medför otrygghet i området samt negativ 
mediauppmärksamhet. 

3 3 Hög * Säkerställ en buffertzon utanför områdesskyddet som är fri från 
byggnation och/eller större växtlighet. Detta för att minska risk för 
spionage, sabotage och intrång genom områdesskyddet. 
Markanvändningen för buffertzonen bör säkerställas i planarbetet och 
marken ägas av Uppsala Vatten eller Uppsala kommun för full rådighet. Se 
definition av buffertzon i PM.
* Skyddsobjekt innebär fotoförbud.
* Process döljs inom fönsterlösa väggar. 
* Möjlighet till skyddsvakt/extra bevakning om behov uppstår.

Hög Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

Fördel med vald plats att det rör sig mycket människor i området som kan upptäcka 
spionageverksamhet. Området är visuellt synligt.

3.5 Påverkansoperationer, tex påtryckning mot enskilda beslutsfattare om 
markanvändning i anslutning till verket. 

3 3 Hög * Beakta vilken typ av verksamhet som tillåts i närheten av vattenverket 
inom planarbetet. 
* Ta ett större grepp om frågan inom översiktsplanen och/eller en 
eventuell uppdaterad utvecklingsplan för Gränbyområdet (pågående 
detaljplan berör endast vattenverksområdet). 
* Viktigt med samverkan mellan Uppsala Vatten och Uppsala Brandförsvar 
vid tex. tillståndsärenden för brandfarliga och explosiva varor i närhet av 
större VA-anläggningar så att markanvändning inte förändras olämpligt i 
samband med framtida fastighetsköp och verksamhetsförändringar.

Låg Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

Själva påverkansoperationen påverkar inte omgivningen fysiskt. Beroende på utfall av 
operationen tex om främmande makt får tillgång till mark i närhet underlättas 
informationsinhämtning/spionage som ökar risk för kommande attentat. Främst risk för 
dricksvattenproduktionen dock.

3.6 Cyberangrepp mot verket skapar medial negativ uppmärksamhet mot 
området.

3 1 Ingen synbar 
risk

* Kontinuerligt arbete inom Uppsala Vatten med säkerhetsskydd/IT-
säkerhet. Utbildning, övning inom Uppsala Vatten.

Ingen synbar risk Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

Konsekvensbedömning satt utifrån närområdets påverkan. Påverkan på vattenverkets 
produktion och mediauppmärksamhet kan vara större men är då oberoende av verkets 
placering. 

3.7 Störningar i elförsörjning i området för att "testa beredskap"/försvåra 
vattenverkets produktion och påverkar även elförsörjning i närområdet.

2 4 Måttlig * Nätägares arbete med redundans och beredskapsarbete. Måttlig Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

3.8 Störningar i elförsörjning, utsläpp av avgaser och högre ljud från 
anläggningen i samband med drift av verket med  reservkraft.

2 2 Måttlig * Byte till miljövänlig diesel planeras (Ecopar). Måttlig Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

Ej haft klagomål på lukt/buller vid provdrift av reservkraft som görs regelbundet (1 gång per 
månad)



Bilaga 1. Riskbedömning inklusive bedömningskriterier

Nr Riskhändelse med påverkan på omgivning (verksamhet och/eller individ) Sannol
ikhet                 
S1-5

Konse
kvens                
K1-5

Risknivå - 
INGEN/LÅG/ 
MÅTTLIG/ 
HÖG/ MKT 
HÖG/EXTRAOR
DINÄR 
HÄNDELSE

Förebyggande åtgärd (vidtagna och planerade) Bedömd 
risknivå efter 
åtgärd 
INGEN/LÅG/ 
MÅTTLIG/HÖG/
MKT HÖG

Ökar risken pga det utbyggda verket (jmf med 
nuvarande verk)
Grå=Oberoende
Grön= marginellt/något ökad risk
Gul= Måttligt ökad risk
Orange=Stor ökad risk
Röd= Mycket stor ökad risk

Kommentar till bedömning

HÖJD BEREDSKAP, KRIGSSITUATION
3.9 El slås ut långvarigt i området för att försvåra vattenverkets produktion och 

påverkar även elförsörjning i närområdet.
1 5 Extraordinär 

händelse
* Nätägares arbete med redundans och beredskapsarbete. Extraordinär 

händelse
Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

3.10 El slås ut långvarigt i området, utsläpp av avgaser och högre ljud från 
anläggningen i samband med drift av verket med  reservkraft.

1 2 Låg Låg Störning på omgivning kan bli något större pga 
större verk att försörja med reservkraft. 

Ej haft klagomål på lukt/buller vid provdrift av reservkraft som görs regelbundet (1 gång per 
månad). Troligen färre människor som rör sig i närområdet vid höjd beredskap 
(sportanläggningar troligen stängda).

3.11 Avbrott/utrymning av samhällsviktig verksamhet (skola) pga attentatsrisk 
mot vattenverket.

1 5 Extraordinär 
händelse

Extraordinär 
händelse

Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

3.12 Avbrott/utrymning av övrig närliggande verksamhet (handel, 
idrottsanläggning) pga attentatsrisk mot vattenverket.

1 5 Extraordinär 
händelse

Extraordinär 
händelse

Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

3.13 Sprängattentat mot vattenverket, risk för personskador samt skador på 
omkringliggande byggnader, utrymning av närområdet, stor negativ 
medial påverkan.

1 5 Extraordinär 
händelse

Extraordinär 
händelse

Med anledning av dubbla verk ökar sannolikheten 
(kan orsaka större skada). Risk finns dock redan 
med befintligt verk som är ett av Uppsalas största 
vattenverk.

Vid invasion/höjd beredskap är det troligen färre människor som rör sig i omkringliggande 
område.

* Vid nyetableringar i närområdet bör riskutredningar göras för att 
bedöma risk för både vattenverket och den verksamhet som ska etableras. 
* Verksamheter som nyetableras i direkt anslutning till vattenverket bör 
informeras om en ökad risk för utrymning vid en situation med höjd 
beredskap pga. den ökade hotbilden mot vattenverket. 
* Möjliggör utrymme för utökad buffertzon i planarbetet (se definition av 
buffertzoner i PM).
* Beakta frågan med ett helhetsperspektiv i det pågående arbetet med 
revidering av översiktsplanen.  
Planlägg för lämpliga verksamheter i närområdet till vattenverket, tex:
* Verksamhetersom är lätt utrymningsbara. Kan tex. vara småindustri, 
handel, laddstationer personbilar, parkeringsplatser, lager (utan 
brand/explosiva varor). 
* Frilufts-/rekreationsområden, fritidsverksamhet (tex. fotbollsplaner, 
BMX-bana), odlingsmark, planerad dagvattenhantering, befintliga 
kolonilotter och befintlig 4H-gård anses vara lämpliga verksamheter.
Ej lämpliga verksamhetstyper i närområdet:
* Verksamheter med brand/explosionsrisk så som tex. bensinstationer. 
* Svårutrymda verksamheter så som tex större samlingslokaler (arenor) 
och befolkningscentrum.  
* Samhällsviktig verksamhet (tex. ambulansstation)
* Trygghetspunkter 
* Hämtplats för nödvatten 
* Inrymningsplatser
* Försvarsmakten ska ej hänvisas till vattenverket för att hämta vatten 
(förstärker det militära målet).  


